广东省市场监督管理局
通   告

2018年第50号

广东省市场监督管理局关于2018年度流通领域消防器材商品质量抽查检验情况的通告
2018年度，广东省市场监督管理局组织开展了广东省流通领域的消防器材商品抽查检验，承担本次抽检任务的检验机构是深圳市计量质量检测研究院。本次抽查检验适用GB/T 28863-2012进行抽样及判定，抽查检验的监督（核查）总体确定为：广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标（或标称同一生产者）的同一规格型号的消防器材商品集合。

本次抽查检验判定11款消防器材监督总体不合格，包括手提式干粉灭火器、有衬里消防水带、室内消火栓、消防水枪、消防应急灯具等。涉及的主要问题为：手提式干粉灭火器的20℃喷射性能检查、筒体壁厚、B类火灭火试验、灭火剂主要组分含量(磷酸二氢铵含量)等项目不合格；有衬里消防水带的内径、附着强度等项目不合格；室内消火栓的固定接口密封性能项目不合格；消防水枪的密封性能项目不合格；消防应急灯具的标志、基本功能试验、充放电试验、转换电压试验、应急工作时间等项目不合格。现将发现的问题和涉及的商品名单通告如下：

一、手提式干粉灭火器

1．20℃喷射性能检查：本次抽检判定20℃喷射性能检查不合格的手提式干粉灭火器商品共1款，20℃喷射性能检查考核灭火器实际使用性能的重要指标，直接影响灭火器的灭火性能。喷射性能不合格有可能导致灭火器在实际使用过程中喷射距离不足、剩余率过多，喷射时间过短，均会直接影响灭火器的灭火功效。其主要原因应该是企业对生产质量控制不严格，灭火器中的灭火剂充装量不足或者内部吸管过短，造成灭火剂未能有效完全喷射，从而导致喷射时间、喷射距离、喷射剩余率等指标不合格。

    2．筒体壁厚：本次抽检判定筒体壁厚不合格的手提式干粉灭火器商品共1款，考核灭火器筒体材料厚度是否符合标准要求。厚度不足直接影响灭火器筒体水压及爆破性能。其不合格原因应该是企业未严格按照标准要求生产，所用钢板厚度不足，从而导致壁厚不合格。

    3．B类火灭火试验：本次抽检判定B类火灭火试验不合格的手提式干粉灭火器商品共1款，B类火灭火试验主要考核灭火器灭火功能，是其最关键、最重要性指标。灭火试验与灭火器中所充装的干粉灭火剂主要组分磷酸二氢铵含量、20℃喷射性能等其他指标密切相关，含量不足或喷射性能不合格都会造成无法灭火，以至灭火器失去其灭火功能。究其不合格原因应是企业质量控制不严格或故意偷工减料弄虚作假，用假冒灭火剂填充入灭火器中，因而造成该项指标不合格。

    4．灭火剂主要组分(磷酸二氢铵含量)：本次抽检判定灭火剂主要组分(磷酸二氢铵含量)不合格的手提式干粉灭火器商品共1款，该项指标是考核灭火剂磷酸二氢铵含量是否满足标准要求，属于灭火器性能重要指标。磷酸二氢铵含量偏低或者偏高，直接影响灭火器灭火能效。本次抽查手提式干粉灭火器中，共有1组商品的灭火剂主要组分含量(磷酸二氢铵含量)项目不符合标准要求，标称灭火剂主要组分磷酸二氢铵含量50%，实测结果3.4%，严重低于标准要求值。磷酸二氢铵含量不足，灭火剂的灭火能效降低，无法起到灭火作用，使得灭火器空有其名，无法灭火。其原因主要有可能为厂家所灌装的非ABC干粉灭火剂，而是用其他假冒粉体代替，从而导致该项不合格。

手提式干粉灭火器抽检不合格商品名单如下：

	序号
	检验报告编号
	商品标示信息
	不合格项目
	备注

	
	
	商品名称
	生产单位名称
	生产单位地址
	商标
	规格型号
	
	

	1
	(2018-04)GDGS15-114
	手提式干粉灭火器
	淮南市安吉宁消防器材装备制造有限公司
	安徽省淮南市淮舜中路
	淝水
	MFZ/ABC3 3KG
	1.20℃喷射性能检查             2.筒体壁厚      3.B类火灭火试验  4.灭火剂主要组分含量(磷酸二氢铵含量)
	


二、有衬里消防水带
1．内径：本次抽检判定内径不合格的有衬里消防水带商品共3款，消防水带内径是水带的重要指标，直接影响到使用效果。内径不合格，导致水带与水带接口的装配，存在偏差，出现装不上（内径过小），或安装不牢固（内径过大）等情况。内径不合格的主要原因是企业对产品标准的认识不足或对内径不够重视，没有按照标准的偏差要求，控制好生产工艺。

2．附着强度：本次抽检判定附着强度不合格的有衬里消防水带商品共2款，附着强度不合格会造成消防水带漏水和耐压强度降低，由于产品质量因素很有可能导致扑救工作不能有效和正常开展，延误扑救火灾的最佳时期。附着强度过低说明衬里和编织层易分脱，导致承受水压能力降低。水带衬里的附着强度较差或者生产过程中胶料出现问题，产生混炼胶海绵现象也会导致附着强度不合格。

有衬里消防水带抽检不合格商品名单如下：

	序号
	检验报告编号
	商品标示信息
	不合格项目
	备注

	
	
	商品名称
	生产单位名称
	生产单位地址
	商标
	规格型号
	
	

	1
	(2018-04)GDGS15-004
	有衬里消防水带
	高邮市双龙消防设备有限公司
	江苏省高邮市三垛镇工业集中区
	扬龙
	8-65-20
	1.内径
	

	2
	(2018-04)GDGS15-019
	有衬里消防水带
	江苏四海消防器材有限公司
	泰州寺巷街道小王工业园
	仕海
	8-65-20
	1. 内径

2.附着强度
	江苏四海消防器材有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址，并提供鉴别方法。

	3
	(2018-04)GDGS15-035
	有衬里消防水带
	广州市南粤消防水带厂
	广州市花都区秀全街九潭村皇帝路8号
	南粤
	13-65-20
	1.内径
	

	4
	(2018-04)GDGS15-113
	有衬里消防水带
	扬州市东盛消防救生装备有限公司
	江苏省高邮市三垛镇少游村
	年成
	8-65-20
	1.附着强度
	


3、 室内消火栓

固定接口密封性能：本次抽检判定固定接口密封性能不合格的室内消火栓商品共1款，室内消火栓固定接口密封性能不符合标准要求，固定接口进行水压强度试验时，出现裂纹或断裂或者漏水现象。试验后不能正常操作。

室内消火栓抽检不合格商品名单如下：

	序号
	检验报告编号
	商品标示信息
	不合格项目
	备注

	
	
	商品名称
	生产单位名称
	生产单位地址
	商标
	规格型号
	
	

	1
	(2018-04)GDGS15-080
	室内消火栓
	福建泉州丰兴消防设备有限公司
	贵峰工业区
	天兴
	SN65
	1.固定接口密封性能
	


四、消防水枪
密封性能：本次抽检判定密封性能不合格的消防水枪商品共1款，密封性能反应消防水枪连接部位的密封性，以及枪体是否有沙眼等铸造缺陷。密封性能不合格导致水枪在工作过程中出现泄漏现象，从而出水压力不足。其不合格原因主要是水枪元件较差，或者工艺设计不当，原材料不达标，不能达到密封效果，加压后有渗漏。

消防水枪抽检不合格商品名单如下：

	序号
	检验报告编号
	商品标示信息
	不合格项目
	备注

	
	
	商品名称
	生产单位名称
	生产单位地址
	商标
	规格型号
	
	

	1
	(2018-04)GDGS15-103
	直流水枪
	南安市金鹏消防设备有限公司
	福建省南安市溪美镇山工业区
	晋消
	QZ3.5/7.5
	密封性能
	


五、消防应急灯具
1．标志：本次抽检判定标志不合格的消防应急灯具商品共3款，消防应急灯具及其他设备应有清晰、耐久的标志，包括产品标志和质量检验标志，标示字体应高于2mm。 地面安装或其他封闭式安装的灯具的标示可置于灯具内部，开盖后应清晰可见。该项目如果出现不合格容易导致产品在使用中产生误用及错误使用等风险。该项目不合格主要原因是企业对产品标准的认识不足，或对标志写明不够重视。

2．基本功能试验：本次抽检判定基本功能试验不合格的消防应急灯具商品共2款，该项目主要对产品的应急转换时间、应急工作时间、应急亮度、色温、指示状态、模拟应急功能进行检查。该项目如果出现不合格会导致产品应急状态转换不及时、紧急状态应急工作时间不足、应急状态无法正常实现照明和指示功能、状态指示错误等风险。出现不合格主要原因是产品内部电路设计不合理导致产品功耗过大、电池容量选择不合理、电池老化、电池出厂时未激活。

3．充放电试验：本次抽检判定充放电试验不合格的消防应急灯具商品共1款，该项目对产品充电时间、连续过充电流、放电终止电压进行检查。该项目如果出现不合格会导致产品充电缓慢或无法充满电、电池存在损坏风险等。出现不合格主要原因是产品内部电路设计不合理导致充电较慢、充满电后充电灯依然点亮、电池电压到达额定电压80%后依然放电。

4．转换电压试验：本次抽检判定转换电压试验不合格的消防应急灯具商品共1款，消防应急灯由主电状态转入应急状态时的主电电压应在主电电压60%～85%范围内，由应急状态回复到主电状态时的主电电压不应大于主电电压的85%。该项目如果出现不合格会导致产品在正常使用过程中存在误进入应急状态，或紧急情况下不进入应急状态的风险。出现不合格的主要原因是产品内部电路转入应急状态主电电压阈值设置不合理或产品内部电路未设置由主电状态转入应急状态的主电电压阈值。

5．应急工作时间：本次抽检判定应急工作时间不合格的消防应急灯具商品共1款，应急工作时间不合格。有的灯具的应急工作时间小于标准要求，原因是电路中的元器件（性能）的参数变更或失效，电池容量不够、电池老化或出厂时未激活，产品功耗过大，这将会导致火灾时不能提供足够的应急照明和疏散指示时间，影响应急工作和人员疏散。生产企业使用了未达到规定标准的电池，对环境也会造成很大的污染。

消防应急灯具抽检不合格商品名单如下：

	序号
	检验报告编号
	商品标示信息
	不合格项目
	备注

	
	
	商品名称
	生产单位名称
	生产单位地址
	商标
	规格型号
	
	

	1
	(2018-04)GDGS15-006
	消防应急照明灯具
	佛德区均安镇志远照明电器厂
	佛山市顺德区均安镇均益路194号世友工业城2座201厂房
	明淞
	ZY-ZFZD-E3WA
	1.标志
	

	2
	(2018-04)GDGS15-057
	消防应急标志灯具
	江门市艺光科技开发有限公司
	广东省江门市江海麻三工业区
	艺光消防
	AC220V YG-BLZD-1LROEⅠ1W-1B
	1. 基本功能

2.应急工作时间
	该商品生产单位已自行整改，并更改了新上市商品的外观标识。

	3
	(2018-04)GDGS15-094
	消防应急标志灯具
	中山市格瑞特照明灯饰有限公司
	广东省中山市古镇海洲东岸北路248号第3层
	great
	GR-BLZD-Ⅰ1LRE3W-Q
	1.标志
	

	4
	(2018-04)GDGS15-097
	应急标志灯具
	中山市格瑞特照明灯饰有限公司
	广东省中山市古镇海洲东岸北路248号第3层
	东劲
	
	1. 标志

2. 基本功能

3. 充放电试验

4.转换电压
	


广东省市场监督管理局已向不合格商品的生产者发出了不得提供本次检验判定不合格商品（同一商标同一规格型号消防器材商品）的行政告知书，向相关销售者发出了责令停止销售本次检验判定不合格商品（同一商标同一规格型号消防器材商品）的责令改正通知书，各级市场监管部门已依据《产品质量法》等相关法律法规对本次被抽样的不合格商品销售者实施了行政处罚，同时将采取多项措施督促全省销售者对相同标称商标相同型号不合格商品予以退市、依据消费者要求对已销售的消防器材商品予以退货。本省范围内的经营者，凡是经营与本次通告的同一商标（或者同一标称生产者）同一规格型号不合格消防器材商品的，均应按照法律法规的规定采取停止销售、依据消费者要求退货措施。对于未采取停止销售不合格商品及依据消费者要求退货措施的，市场监管部门将依法予以查处。
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                      广东省市场监督管理局

                        2018年12月12日


公开方式：主动公开

  抄送：省档案馆。

  广东省市场监督管理局办公室       　 2018年12月12日印发
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